Projet 16a— TOUR COMMERCIALE page 88 (86, 87) ....... Etapes SYSTEME AC-1 au 3¢ Niveau 2024 Par : Linda Lemieux

1. Sur la vue du Toit, Installer 'unité AC-1

2. Tracer les conduits descendants
d’ALIM et de RETOUR jusqu’au
plafond du 3¢ Niveau

AC-1

ALIM.: 2 445 pcm
RETOUR : 2 080 pcm
ALIM. + RETOUR
E.B. VERS 3e NIVEAU

AC-1

E.H. VERS
AC-1 AU
TOIT
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Projet 16a — TOUR COMMERCIALE page 88 (86, 87) ....... Etapes SYSTEME AC-1 au 3¢ Niveau 2024 Par : Linda Lemieux
3. Sur la vue du 3¢ Niveau : Tracer le conduit Principal ’ALIMENTATION s
itered Elbows / Taps
4. Sur la vue du 3¢ Niveau : Tracer le conduit Principal de RETOUR
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B
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Projet 16a— TOUR COMMERCIALE page 88
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(86, 87) ....... Etapes SYSTEME AC-1 au 3¢ Niveau 2024

Par : Linda Lemieux

5. Sur une vue en coupe : Trouver la hauteur de montage
pour les DIFFUSEURS

Quelle est la hauteur [ DS ] de la paroi inférieure du plafond suspendu ?

6.

7.

8.

Disposer les Diffuseurs
d’Alimentation carrés DA = [ AT ]

Identifiant + PCM

Etiquettes / Tags = [ TG ]

Supply Diffuser

- 24 x 24 Face 12 x 12 Connection
DA DA DA
215 CFM 210 CFM 210 CFM

% X <

X

DA

DA
320 CFM 390 CFM
X
DA
320 CFM
DA
DA 210 CFM
210 CFM
4



Projet 16a — TOUR COMMERCIALE page 88 (86, 87) ....... Etapes SYSTEME AC-1 au 3¢ Niveau

2024 Par : Linda Lemieux
9. Disposer les Boites VAV
— Méme hauteur de Montage que les Conduits
10. Identifiant + PCM
| D
11. Etiquettes / Tags = [ TG ] e
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=
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Projet 16a — TOUR COMMERCIALE page 88 (86, 87) ....... Etapes

SYSTEME AC-1 au 3¢ Niveau

2024

Par : Linda Lemieux

Apposer et Etiqueter les VCF

645 CFM

840 CFM

12. Tracer les conduits ronds d’ENTREE des boites VAV 13.
— Conduit ROND rigide + Conduit FLEX ATTENTION AUX
— Dimension (TG) SENS DES BOTTINES
7 Gaine circulaire 4 - I
Taps / Short Radius :Z
Faine flexible circulaire &
Flex - Round o
i
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SYSTEME AC-1 au 3¢ Niveau 2024 Par : Linda Lemieux

12. Tracer les conduits carrés de SORTIE des boites VAV

—s Conduits CARRE

2036_AUBES_Coude_Rect

Standard
— Parfois ; ISOLATION ACOUSTIQUE
— Dimensions (TG) — sauf le premier 5'-0"
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Séparer avec la commande [ SL ]
Ligne de construction temporaire = [ DL ]
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Projet 16a — TOUR COMMERCIALE page 88 (86, 87) ....... Etapes SYSTEME AC-1 au 3¢ Niveau 2024 Par : Linda Lemieux
13. Raccorder les DA
— Conduit ronds RIGIDES et FLEX
— Apposer et Etiqueter les VB ATTENTION AUX
— Dimensions (TG) SENS DES BOTTINES
A DA et
Gaine circulaire Gaine flexible circulaire *. HMond 320CFM "
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Projet 16a — TOUR COMMERCIALE page 88 (86, 87) ....... Etapes SYSTEME AC-1 au 3¢ Niveau 2024 Par : Linda Lemieux

14. Ajouter du SOLIDE gris dans les Boites VAV

— Zone de Pochage [ HA] page 89
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2024 Par : Linda Lemieux

15.

Serpentin (SE) (Identifiant & Etiquette) + Thermostat (T) (Créer groupe)

+

Filerie (Tracer un SPLINE)
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16. Conduit de DERIVATION + Volet Motorisé (VM) + SONDE + Filerie
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AC-1T AU
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17. Isolation THERMIQUE
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Projet 16a — TOUR COMMERCIALE

18. Grille de retour de
Type EGGCRATE
aux tuiles de
plafond suspendu
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SYSTEME AC-1 au 3¢ Niveau 2024 Par : Linda Lemieux
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SYSTEME AC-1 au 3¢ Niveau 2024 Par : Linda Lemieux

20. Transferten C (TR)

caché dans I'’Entre-Plafond
(= méme hauteur de montage que les conduits)

+ Isolation Acoustique
+ VCF

TR
20"x20" C/A
ISOLATION | |

ACOUSTIQUE H

[= i T B e

VCF

C= = o

B H R Y B S e |

19. Cartouche : 24"x36"
- 3¢ Niveau — 1/4" =1'-0"
TITRE DU PROJET :
TOUR COMMERCIALE

TITRE DE LA PLANCHE :
VENTILATION 3¢ NIVEAU

NUMERO DE LA PLANCHE :
V-004

- Toit— 1/4" =1'-0"
TITRE DU PROJET :
TOUR COMMERCIALE

TITRE DE LA PLANCHE :
PLAN DE TOIT

NUMERO DE LA PLANCHE :
V-003




